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Aufbau |

Eine Heatpipe oder ein Warmerohr ist ein Bau-
teil, mit dem Warme sehr effizient von einem Ort
zu einem anderen transportiert werden kann. Es
kann eine um 2 bis 3 GrofRenordnungen (100 bis
1000 mal) hohere Warmemenge transportieren
als ein Bauteil gleicher geometrischer Abmes-

setzt werden.

Kapillarstruktur

sungen aus massivem Kupfer.
Die Heatpipe nutzt den physikalischen Effekt,
dald beim Verdampfen und Kondensieren einer
FlUssigkeit enorm hohe Energiemengen umge-
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Arbeitsmittel l

Die Wahl der FlUssigkeit (Arbeitsmittel) in der Heat-
pipe richtet sich nach dem Temperaturbereich, in
dem Warme transferiert wird.

In der Heatpipe herrscht ein Unterdruck (ca. 10°
bar), so dal3 das Arbeitsmittel bereits bei niedrigen
Temperaturen verdampft. So kann z. B. eine Heat-
pipe mit Wasser als Arbeitsmittel bereits bei einer
Temperatur von 2 - 3°C arbeiten.
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Kagillarkraft l

Das Arbeitsmedium verdampft an der heif3en
Seite und kondensiert an der kalten Seite. Das
Kondensat wird durch die Kapillarkrafte der inne-
ren Struktur an den Ort der Verdampfung zuriick-
transportiert.

Je feiner die Struktur desto grofer sind die Kapil-
larkrafte.

Kapillarkrafte wirken z. B. in einem Schwamm
oder sorgen dafir, daR die Aste an der Spitze
eines 30 m hohen Baumes noch mit \Wasser ver-
sorgt werden.

Hohe Oberflaichenspannung + kleiner Radius
= groRe Kapillarkrafte

Die Kapillarkrafte beeinflussen die Performance
und Grenzen der Heatpipe entscheidend.

Es ist vorteilhaft, Kapillarstrukturen mit kleinen
Radien zu nutzen, also kleine Maschenweite oder
geringe KorngroRe bei Sintermaterial.

Das Arbeitsmedium sollte folgende Eigenschaf-
ten aufweisen:

o hohe Oberflachenspannung

o niedrige Viskositat

o gute Warmeleitfahigkeit

o grofRe Verdampfungsenthalpie

weder extrem niedrige noch extrem
hohe Dampfdricke
gute Benetzungsfahigkeit

T

kleiner Rohrendurchmesser
--- hohe Wassersaule --- grof3e Kapillarkrifte
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Auslegung '

Eine korrekte Definition der Auslegungsparameter
setzt die Kenntnis folgender EinfluRfaktoren voraus:
e |eistung, die Ubertragen werden mufd
e Verdampfungstemperatur
(Temperatur der warmen Seite)
e Kondensationstemperatur
(Temperatur der kalten Seite)
e FEinbaulage (GravitationseinfluRR)
e Entfernung, Uber die die Warme
transportiert werden soll
e Verdampfer und Kondensatorgrofie
¢ in einigen Fallen mechanische Belastungen
wie Beschleunigung und Vibration

I.aﬂeabhéinﬂiﬂkeit '

Die Wirkung der Heatpipe wird von der Gravitation
beeinflullt. Das an der kalten Stelle einer Heatpipe
entstehende Kondensat wird von der Schwerkraft
angezogen. Deshalb arbeitet die Heatpipe dann
am effektivsten, wenn die warme Stelle (Verdamp-
fungszone) unten und die kalte Stelle (Kondensa-
tionszone) oben ist. Die Kapillarstruktur innerhalb
der Heatpipe kann so grofRe Krafte erzeugen, dal’
das Kondensat gegen die Richtung der Schwer-
kraft gefordert wird. Das bedeutet, dafd die Ver-
dampfungszone oberhalb der Kondensationszone
liegen kann. In diesem Fall ist allerdings die Lei-
stungsfahigkeit der Heatpipe deutlich reduziert.
Durch richtige Dimensionierung und \Wahl einer
geeigneten Kapillarstruktur ist es in den meisten
Fallen moglich, auch flur diesen Fall ein geeigne-
tes System zu konfektionieren.

Heatpipe als System '

Die Heatpipe ist Bestandteil eines Systems
zum Warmetransfer.

Die Heatpipe wird so ausgelegt, daf} sie ihre
Aufgabe hinreichend erfillt. Sie sollte aber
aus Kosten- und Platzgrinden nicht unnétig
grofd dimensioniert werden.

In den meisten Fallen sind die Anschluf3fla-
chen die leistungsbegrenzenden Faktoren.
Die Heatpipe kann nur soviel Warme trans-
ferieren wie aufgrund der herrschenden
Temperaturdifferenzen an der Kondensa-
tions- und Verdampferseite ausgetauscht
werden kann.

Montage '

Haufig besteht der Wunsch, Heatpipes auf
eine bestehende Konfiguration zu montie-
ren und in bestimmte Richtungen zu biegen.
Dies ist in begrenztem Umfang auch mog-
lich, dabei sind jedoch einige Rahmenbe-
dingungen zu beachten wie:

° Kapillarstruktur
° Material
o Durchmesser

Nachfolgend sind einige Hinweise zu Mon-
tage aufgefihrt. Dabei sind die fuar die
einzelnen Heatpipes festgelegten Mindest-
biegeradien zu beachten.


bea
Notiz
Marked festgelegt von bea

bea
Schreibmaschinentext

bea
Schreibmaschinentext

bea
Schreibmaschinentext

bea
Schreibmaschinentext

bea
Schreibmaschinentext




